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Q4 = qn 2,5 800  190

Mätarens plats skall vara godkänd av Stockholm Vatten och Avfall.  
Mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan. 
Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Vid mätaren bör golvbrunn installeras. 
Utrymmet skall vara väl upplyst och bör vara väl ventilerat för att undvika fukt och mögelskador. 
  
Vattenmätaren är Stockholm Vatten och Avfalls egendom. 
Bolaget ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ner, justera, underhålla, samt till- och frånkoppla mätaren. 
  
Se ABVA 2007 punkterna 14 och 15.


-7070-006-3ny
Storlek                  A> (mm)         L (mm)
Q4 = qn 2,5         800                  190
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